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Lidzbark Warminski, 15-06-2016r.

Znak: EOP-61/62-006005-2016

Dot. Wniosku o okreslenie warunkéw przylaczenia do sieci elektroenergetycznej ENERGA-
OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie obiektu: stacjia podnoszenia ci$nienia w lokalizaciji:
Bisztynek, ul. Kolejowa, dziatka nr 2-154/4, gmina Bisztynek.

Odpowiadajac na ziozony wniosek o okreslenie warunkdéw przytaczenia z dnia
09.06.2016r, ENERGA — OPERATOR SA w zalgczeniu przekazuje warunki przytaczenia do
sieci elektroenergetycznej wraz z projektem umowy o przylaczenie (podstawa prawna
rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. Dz. U. z 2007 r. Nr 93 poz. 623).

Informujemy, ze dopiero zawarcie przez strony umowy o przytaczenie stanowi¢ bedzie
podstawe do rozpoczecia prac zwigzanych z realizacjq warunkow przytaczenia.

Niepodpisanie umowy w terminie dwdch lat od daty doreczenia jej projektu spowoduje,
ze warunki przylaczenia stracq wazno$¢, a ENERGA - OPERATOR SA nie bedzie
zobowigzana do jej zawarcia.

W przypadku akceptaciji projektu umowy prosimy o uzupetnienie brakujacych wpisow,
czytelne podpisanie i odestanie poczta lub dostarczenie zataczonych egzemplarzy umowy do
ENERGA — OPERATOR SA. Prosimy nie wpisywa¢ daty podpisania umowy.

ENERGA - OPERATOR SA zwraca uwage na rozwazne zawieranie (podpisywanie)
umowy o przytaczenie, bowiem zgodnie z § 3 pkt 1 tej umowy podmiot przytgaczany
zobowigzany jest:

— w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, dostarczy¢ projekt zagospodarowania

dziatki lub terenu; projekt ten powinien by¢ sporzadzony przez uprawnionego

architekta na aktualnej mapie geodezyjnej z podpisem geodety uprawnionego do

T+48896121500 ENERGA OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdansk-Polnoc
F+48 Oddziat w Olsztynie VIl Wydzial Gospodarczy KRS
ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn KRS 0000033455

Regon 190275904-00068 operator.olsztyn.elblag@energa.pl Bank Pekao SA, nr konta: 19 124 055 981 111 000 000 000 000
NIP 583-000-11-90 energa-operator.pl Kapital zaktadowy/wptacony: 1 356 110 400 zt
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wykonywania takich map, zawierajacy: okreslenie granic dziatki lub terenu,
usytuowanie, obrys i uktady istniejacych i projektowanych obiektow budowlanych, sieci
uzbrojenia terenu, ogrodzenie, uktad komunikacyjny i uktad zieleni (ze wskazaniem
charakterystycznych elementéw, wymiaréw, rzednych i wzajemnych odleglosci
obiektéw, w nawigzaniu do istniejacej i projektowanej zabudowy terenow sasiednich),
— w terminie do dnia deklarowanego rozpoczecia prac budowlano - montazowych

zwigzanych z realizacjg Instalacji Przytaczanej, dostarczy¢ prawomocng decyzje
administracyjna/zgtoszenie dotyczacq zgody na budowe Obiektu Przytaczanego.

Niedostarczenie powyzszych dokumentéw w wymaganym terminie upowaznia¢ bedzie

ENERGA-OPERATOR SA do odstgpienia od umowy.

Jednoczes$nie proponujemy, aby zawarcie umowy o przytaczenie nastapito nie pdzniej niz na

[14 miesiecy] przed oczekiwanym terminem odbioru energii elektrycznej.

Uwzgledniajac powyzsze, w celu sprawnej realizacji umowy o przytaczenie, prosimy

0 odestanie podpisanej umowy wraz z projektem zagospodarowania dziatki lub terenu.

W przypadku koniecznosci uzyskania dodatkowych wyjasnien prosimy o kontakt z ENERGA -

OPERATOR SA (pod wskazanym nizej adresem).

Sprawe prowadzi:

ENERGA - OPERATOR S-A=0Oddzial w Olsztynie
Rejon Dys b cjiw Ketrzynie

7

)

Z powazaniem,

Zatgczniki:

1. Warunki przytaczanie nr P/16/029836
2. Projekt umowy o przytaczenie 2-egz.

Korespondencie w tej sprawie prosimy kierowaé na adres: ENERGA — OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie,
Rejon Dystrybucji w Ketrzynie ul. Ogrodowa 17, 11-400 Ketrzyn

T+48896121500 ENERGA OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdansk-Polnoc
F+48 Oddzial w Olsztynie VIl Wydzial Gospodarczy KRS
ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn KRS 0000033455

Regon 190275904-00068 operator.olsztyn.elblag@energa.pl Bank Pekao SA, nr konta: 19 124 055 981 111 000 000 000 000
NIP 583-000-11-90 energa-operator.pl Kapital zakladowy/wplacony: 1 356 110 400 z
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Numer P/16/029836 Miejscowos¢ Lidzbark Data 15-06-2016

Warminski
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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Olsztynie
Przytaczany obiekt:
Nazwa: stacja podnoszenia ci$nienia

Adres (Nr dziatki): Bisztynek, ul. Kolejowa
gm. Bisztynek , dziatka numer 2-154/4

Grupa przytaczeniowa:  V
Moc przytaczeniowa: 12 kW
Miejsce przytaczenia:
GPZ - Korsze [18]
Linia 15 kV BISZTYNEK [1802]
Stacja SN/nn BISZTYNEK-CENTRALA NASIENNA [K-0936]
Obwod nn MIASTO [0936-01]
Obiekt Obwod [nN] MIASTO [0936-01]
Projektowane przytacze kablowe nN oraz ztgcze kablowo-pomiarowe.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

zaciski pradowe na wyjsciu przewodow od zabezpieczenia w ztaczu w kierunku instalacji odbiorcy.
Rodzaj przytacza: kablowe

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Stacja transformatorowa:

Urzadzenia nn:
Z istniejacej linii nn-0,4kV wybudowac przytacze kablowe o dt. ok. 30m, ze ztagczem kablowo-pomiarowym.
Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspotpracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci sg przytaczane:

Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytgczany:

Odbiorca wykona instalacje przytaczang w obiekcie przylaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wiasnosci
stron.
Wykonanie tych czynnosci powinno zostac potwierdzone w "O$wiadczeniu o gotowosci instalacji przytaczanej".

Wymagany stopien skompensowania mocy biernej: tg fi< 0.4
Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
Miejsce zainstalowania:
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zZlacze kablowo-pomiarowe posadowione przy linii rozgraniczajacej dziatke. Szczegotowa lokalizacja ztgcza zostanie ustalona
w opracowanej przez ENERGA-OPERATOR SA dokumentacji technicznej.

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gtownego:

wyltacznik nadmiarowo - pradowy bez czionu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 20 A, zainstalowane w
cze$ci pomiarowej ztacza kablowo-pomiarowego

Sposoéb pomiaru: bezposredni

Liczniki: 3-fazowy energii elektrycznej czynnej.

Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagane.

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub pdtposredniego, zastosowat odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w

obwodach wtérych pomiaru wykonac zabezpieczenie obwoddw napieciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegolnych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.
c) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostoniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla uktadow transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:
zapewnic selektywnos¢ dziatania zabezpieczenia przedlicznikowego z zabezpieczeniem w ztgczu.

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Ukiad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w uktadzie TN-C.
b)  Napiecie znamionowe sieci 0,4 kV
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 0.787 kA
Rzeczywistg warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wytgczenie zasilania

Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:

a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kv
c)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylgczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji 110/15 kV GPZ Korsze
Rzeczywistq warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:

Parametry sieci elektroenergetycznej do miejsca przytaczenia: AsXSn 4xA50mm2 o dt. 125m.
Moc transformatora - 100kVA.

Zabezpieczenie obwodu nN ? 100A.

Mapa z wstepng lokalizacjq ztacza kablowo-pomiarowego.

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
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Rodzaj urzadzenialinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

Opracowac projekt budowlano - wykonawczy przytacza kablowego (zgodnie z obowigzujacymi w ENERGA-OPERATOR SA
standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania) i uzgodni¢ z ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie,
Rejon Dystrybucji w Ketrzynie - Dziat Dokumentacji Energetyczne;.

Lokalizacje ztacza kablowo-pomiarowego nalezy uzgodni¢ w Rejonie Dystrybucji w Ketrzynie.

Dotyczy wspdipracy ruchowe;:

Dotyczy umowy o przytgczenie:

Inne wymagania:

Na realizacje warunkow nalezy uzyskac¢ zgode wiascicieli dziatek, po ktorych bedzie prowadzona instalacja zalicznikowa
bedaca w eksploatacji i na majatku Podmiotu.

Zastosowac tagodny rozruch silnikow elektrycznych zapobiegajacy wprowadzeniu zaktocen do sieci elektroenergetycznej
ENERGA-OPERATOR SA.

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny speinia¢c wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnoéci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przytaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ sie z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej mozna
zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodta energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie

Zawarcie umowy o przytgczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zatgcznik do niniejszych warunkow.

Warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przytaczenia wazne sg w okresie obowigzywania umowy o przytaczenie.

Dziafajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pozn. zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pézn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przytaczanego:

- po przytaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przytaczenia oraz w oparciu o
umowe o przytaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przytagczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowe;.

Niniejsze oswiadczenie jest o$wiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Otrzymujg;: 1. Wnioskodawca
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie Rejon Dystrybucji w Ketrzynie




&) Energa
operator

ul. Bartoszycka 14, 11-100 Lidzbark Warminski
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