GMINA
BISZTYNEK
UL. KOSCIUSZKI 2 .
11-230 BISZTYNEK Bisztynek, 07.01.2014r.

GMP.271.28.2013

wszyscy Wykonawcy

dotyczy: przetargu nieograniczonego .. Remont kotlowni osiedlowej przy ulicy

Slonecznej w Bisztynku”

W zwigzku z wniesieniem przez jednego z Wykonawcow zapytan na podstawie art. 38

ust. 1 12 Prawa zamowien publicznych przekazuje tres¢ udzielonych odpowiedzi:

Pyt. 1 Jaki zakres dotyczy robdt elektrycznych oraz jaki jest typ, rodzaj oraz ilo$é
wentylatoréw, w ktorych wg SIWZ nalezy wymieni¢ falowniki

Odp. 1

Zakres robot eklektycznych zgodnie z specyfikacja techniczng obejmuje :

1. Podlaczenie pomp obiegéw kottowych,

2. Podlaczenie wentylatorow przy kottach,

3. Podlaczenie zasilania sitownikdéw zaworow tréjdrogowych,

4. Dostawa i montaz falownika dla wentylatora spalin WWOQax 31,5, o parametrach v
=1,3m3/s , P=2800 Pa o mocy silnika 5,5 kW i obrotach 2900 na minute.

Zgodnie z opisem technicznym projektu budowlanego nalezy:

Wszystkie projektowane elementy automatyki i zabezpieczen podigczyé zgodnie z instrukcja
producenta,

Wszystkie metalowe elementy uziemic.

Ciaglos¢ przewodow ochronnych i skuteczno$¢ ochrony sprawdzié pomiarowo po montazu
instalacji.

Pyt. 2 Na czym ma polegac¢ remont naczynia wzbiorczego oraz jaka jest jego pojemno$é ?
Odp.2 Remont naczynia zbiorczego o poj. powyzej 10001 obejmuje wzmocnienie
skorodowanych $cian naczynia oczyszczenie z rdzy zabezpieczenie antykorozyjne wraz z
pomalowaniem farbami chlorokauczukowymi.

Pyt. 3. Czy wywdz zlomu z demontazu jest po stronie wykonawcy czy ma by¢ on przekazany
inwestorowi?

Odp. 3. Ztom z demontazu po wczesdniejszym przystosowaniu do parametrow wsadowych
Wykonawca protokélarnie przekaze Uzytkownikowi.

Pyt.4 Na czym ma polega¢ wykonanie zsypu miatu weglowego i zsypu lejow do rusztu?
Prosimy rysunek pogladowy pozwalajacy prawidtowo wycenié ten zakres roboét.

Odp. 4 Istniejgca kotlownia przystosowana jest do gérmego zasypu paliwa. Dostarczany
przez Zamawiajgcego kociot KW-GR 350 posiada wylacznie wsyp boczny. Poz. 29 d.4
Wykonanie zsypéw miatu weglowego zsypu lejow do rusztu odnosi si¢ do przystosowania
kotta do gérnego zasypu paliwa.

Pyt. 5. Jakich robdt dotyczy poz. 32 i 33 zalaczonego przedmiaru? Czy sa to roboty
elektryczne czy sanitarne?



Odp. 5 Poz. 32 i 33 zalaczonego przedmiaru dotyczy wykonania izolacji z welny mineralnej
wraz z ptaszczem ochronnym z blachy aluminiowej kanalow spalinowych.

Pyt.6 Jaki zakres robdt dotyczy poz. 35 odtworzenie i instalacji sanitarnej i elektrycznej?
Odp. 6 Poz. 35 odnosi si¢ do odtworzenia zdemontowanych instalacji sanitarnych.

Pyt. 7 Czy dostawa kotléw przez inwestora dotyczy rowniez ich automatyki?
Odp. 7 Zamawiajacy dostarcza wylacznie same kotly, bez usprzgtowienia.

Pyt. 8 Prosimy o podanie doktadnego spisu urzadzen jakie zamierza przekaza¢ inwestor do
montazu przez wykonawce?

Odp. 8

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy:

-kociot stalowy wodny typ KW — GR 350 rok prod. 2008 szt.1

-kociot stalowy wodny typ KW — GR 450 rok prod. 2007 szt.2

Pyt. 9 W specyfikacji jest mowa o utozeniu plytek w kottowni prosimy o ich zwymiarowanie
i ujecie w przedmiarze robot.

Odp. 9 W miejscach powstalej réznicy skucia istniejgcych fundamentéw kottéw a
wykonaniem nowych fundamentéw kotlow nalezy ulozy¢ phytki ceramiczne w ilosci 10 m*
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